
（参考１）

月日 県名 死亡 中毒 事故概要 ガス種

1 5月27日 神奈川県 0 7

ベーカリーにおいて２台ある換気扇を稼働させず、窓も締め切った状態で業務用パンオーブン
２台使用して作業中に従業員7名がCO中毒（軽症）を負ったもの。原因は、換気扇を稼働させ
ず、窓も締め切った状態で業務用オーブンを使用したことにより不完全燃焼により一酸化炭素
濃度が高まり、CO中毒に至ったものと推定。

都市ガス

2 8月5日 東京都 0 1

ラーメン店において２台ある換気扇を稼働させず業務用ガス機器を使用して作業中に従業員1
名がCO中毒（軽度）を負ったもの。原因は、換気扇を稼働させずガス機器を使用したことによ
り、厨房内に燃料排ガスが滞留し、使用中のガス機器が不完全燃焼を起こしたことによるもの
と推定。

都市ガス

3 10月15日 北海道 0 2

パン工場においてパン焼きオーブンを使用した際、オーブンの排気ガスが適正に屋外に排出
されず、室内にいた従業員がCO中毒（軽度）を負ったもの。

LPガス
（高圧法）
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